Produkte N - ®
Products A TUVRheinland
Priifbericht-Nr.: 21219802 001 (3108649 A)  Auftrags-Nr.: 3108649 A Seite 1 von 6
Test Report No.: Order No.: Page 1 of 6
Kunden-Referenz-Nr.: N/A Auftragsdatum: 25.03.2014

Client Reference No.: Order date:

Auftraggeber: SILIKAL GmbH, Ostring 23, 63533 Mainhausen
Client:

Priiffgegenstand: Bodenbeschichtungssystem

Test item:

Bezeichnung / Typ-Nr.:
Identification | Type No.:

IR: Silikal® R53 / Silikal® R63, Silikal® R73-1

Auftrags-Inhalt:
Order content:

Prifung auf die Emission fliichtiger organischer Substanzen (VOC)

Priifgrundlage:

AgBB

Tastepegiieabon; Zulassungsgrundsatze fur die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten (AgBB)
Wareneingangsdatum: 25.03.2014

Date of receipt.

Priifmuster-Nr.: A000064083-001

Test sample No.:

Priifzeitraum:
Testing period:

25.03.2014 - 29.07.2014

Ort der Prifung:
Place of testing:

Emissionspriifung Niirnberg
Emission Testing Nuremberg

Priiflaboratorium: TUV Rheinland LGA Products

Testing laboratory: GmbH

Priifergebnis*: Pass

Test result*:

gepriift von / tested by kontrolliert von jiewed b

29.07.2014 Ursula Ha uﬁﬁ 29.07.2014 nd Macigj, Chemist

Datum Name / Stellung Unterschrift Datum Name / Ste[lung Unterschrift
Date Name / Position Signature Date Name | Position Signature

Sonstiges / Other:

Anderungsantrag zu abZ: Z-156.605-721
Rohstoffanderung der Deckversiegelung R73-1

Die detaillierten Untersuchungsergebnisse kénnen der ADAM-Auswertemaske im Anhang entnommen werden.

Prifmuster vollstandig und unbeschadigt
Test item complete and undamaged

Zustand des Priifgegenstandes bei Anlieferung:
Condition of the test item at delivery:

* Legende: 1= sehr gut 2 =gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft
P(ass) = entspricht 0.g. Priifgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht 0.g. Priifgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar  N/T = nicht getestet
Legend: 1 = very good 2 =good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5= poor
P(ass) = passed a.m. test specification(s)  F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested

Dieser Priifbericht bezieht sich nur auf das o.g. Priifmuster und darf ohne Genehmigung der Priifstelle nicht
auszugsweise vervielfdltigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Priifzeichens.
This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be

- duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.

TUV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystrale 2 - D - 90431 Nimberg - Tel.: +49 911 655 5225 - Fax: +49 911 655 5226

Mail: service@de.tuv.com - Web: www.tuv.com
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Liste der verwendeten Prifmittel
List of used test equipment

Prifmittel Prifmittel-Nr. / ID-Nr. Nachste Kalibrierung

Test equipment

Equipment No. | ID-No.

Next calibration

Die Messunsicherheit wird auf Anfrage mitgeteilt / /

nformation on standard uncertainty on client’s request.

Prifkammer Nr. 84 /

Gem. internem
Validierungsprogramm /

Test chamber Nr. 84 Op2gd According to internal
validation program
Gem. internem
Probenahmepumpe SKC 1/ 06714 Validierungsprogramm /
Sampling pump SKC 1 According to internal
validation program
Gem. internem
Probenahmepumpe SKC 12/ 07213 Validierungsprogramm /
Sampling pump SKC 12 According to internal
validation program
Gem. internem
Probenahmepumpe Desaga 10 / 06828 Validierungsprogramm /
Sampling pump Desaga 10 According to internal
validation program
Gem. internem
Seifenblasen-Durchflussmesser Gilian Nr. 6 06713 Validierungsprogramm
Air Flow Calibration System No. Gilian No. 6 According to internal
validation program
Gem. internem
Thermo-Hygrometer Lufft 1/ 07887 Validierungsprogramm
Thermo hygrometer Lufft 1 According fto internal
validation program
Spektral-Photometer (UV-VIS) Perkin-Elmer, Gem. internem
Lambda 2 / 06911 Validierungsprogramm
Spectral-Photometer (UV-VIS) Perkin-Elmer, According to internal
Lambda 2 validation program
GC - Agilent 6890 N, MS — Agilent 5973, S:lzgiémim:”r’o a
Thermodesorber — Turbo Matrix 650 06666 / 06667 s

According to internal
validation program
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Produktbeschreibung
Product description

1 |Produktdetails
Product details

Siehe Seite 4: Punkt 1. Probenbeschreibung

2 |Hersteller
Manufacturer

SILIKAL GmbH, Ostring 23, 63533 Mainhausen

3 |Produktionsdatum
Date of production

Nicht bekannt

4 |Verpackungsdatum
Date of packaging

N/A

5 |Verwendete Materialien
Used materials

N/A

6 |Sonstiges
Other

N/A

Rew. 01
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Absatz AgBB Messergebnisse - Bemerkungen | Bewertung
Clause Anforderungen - Priifungen / Requirements - Tests Measuring results - Remarks | Evaluation

1. Probenbeschreibung

Prifmusteraufbau:
.Beschichtungssystem: IR: Silikal® R53 / Silikal® R63 / Silikal® R73-1":
Tragermaterial: Edelstahlplatte, Abmessungen 30 cm x 32 cm, 0,1 m?

Applikation der Schichten 1 bis 3 am 25.03.2014 im Prifstellenlabor der TRLP. Anmischen und
Auftrag der einzelnen Schichten nach Vorgabe des Auftraggebers durch Hr. Siegfried Hari,
Mitarbeiter der Herstellerfirma.

1) Grundierung ,Silikal® R53"
2K-Methylacrylatharz, transparent, Charge: 11-326 100
Zusatz von 1,5 Gew. % SILIKAL® Harterpulver

2) Verlaufsbeschichtung ,Silikal® R63"

2K-Methylacrylatharz, Charge: 11-325 352

1) Harz R63: 33 Gew. %

2) Flllstoff SV: 65 Gew. %

3) Pigmentpulver (RAL 7031): 2 Gew. %

4) Zusatz von SILIKAL® Harterpulver: 1,5 Gew. % bezogen auf Harz R63

3) Deckversiegelung . Silikal® R73-1"
2K-Methylacrylatharz, farblos, Charge: Labormuster
Zusatz von 1,5 Gew. % SILIKAL® Harterpulver

Die Kontrolle der Auftragsmenge erfolgte gravimetrisch.

Lagerung der Musterplatte und der einzelnen Gebinde (Versiegelung) bis zum Beginn der
Emissionsprufung im klimatisiertem Raum (23 °C).

Die detaillierten Angaben zum Systemaufbau kénnen der DIBt-Auswertemaske 3108649 A im
Anhang entnhommen werden.

Rev. 01
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Absatz AgBB Messergebnisse - Bemerkungen | Bewertung
Clause Anforderungen - Priifungen / Requirements - Tests Measuring results - Remarks | Evaluation

2. Untersuchungsmethode
2.1 Prifkammermessung

Die Prifung erfolgte auf Basis der Zulassungsgrundsatze fir die gesundheitliche Bewertung von
Bauprodukten, vertffentlicht vom DIBt. Entsprechend der Zulassungsprifung wird zur Auswertung
die NIK-Liste mit Stand 2012 zu Grunde gelegt.

Prifbedingungen:

Kammervolumen: 0,250 m®

Temperatur: (23+£1)°C

Luftfeuchtigkeit: 50 % rel. F. £+ 3 % rel. F.
Luftgeschwindigkeit: 0,1 bis 0,3 m/s
Luftwechselrate: 1,25 m*(m? h) + 0,01 m*(m? h)

Folgende Probenahmen wurden durchgefihrt:

Konditionierungsdauer 3 Tage
— VOC, mittels Tenax-Rohrchen, Analyse durch Thermodesorber/GC-MS
— Aldehyde, DNPH-Methode, Analyse durch HPLC/DAD
Konditionierungsdauer 28 Tage
- VOC, mittels Tenax-Réhrchen, Analyse durch Thermodesorber/GC-MS
— Aldehyde, DNPH-Methode, Analyse durch HPLC/DAD

2.2 Prifmethoden

DIN ISO 16000-3: Innenraumluftverunreinigungen - Teil 3: Messen von Formaldehyd und
anderen Carbonylverbindungen; Probenahme mit einer Pumpe

DIN I1SO 16000-6: Innenraumluftverunreinigungen - Teil 6: Bestimmung von VOC in der
Innenraumluft und in Prifkammern, Probenahme auf TENAX TA, thermische Desorption und
Gaschromatographie mit MS/FID

DIN EN ISO 16000-9: Innenraumluftverunreinigungen - Teil 9: Bestimmung der Emission von

flichtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenstinden -
Emissionsprifkammer-Verfahren

Rev (1
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Absatz AgBB Messergebnisse - Bemerkungen | Bewertung
Clause Anforderungen - Priifungen / Requirements - Tests Measuring results - Remarks | Evaluation

3. Untersuchungsergebnisse

Die detaillierten Untersuchungsergebnisse koénnen der ADAM-Auswertemaske im Anhang
entnommen werden.

4. Beurteilung

Das geprufte Beschichtungssystem: ,IR: Silikal® R53 / Silikal® R63 / Silikal® R73-1" erfiillt die
Anforderungen des AgBB-Prifkonzeptes entsprechend den Zulassungsgrundsatzen zur
gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flichtigen organischen Verbindungen aus
Bauprodukten.

Rev (1



general information

1. Aligemeine Angaben - General information

Prifstolie 0 =

Rt T T TUV Rheinland LGA Products GmbH

Varmorﬂlnher Priifer Fr. Ursula H

e ry staff r. Ursula Hagen

Prtrfbenchum.

NiEiBor et ies roport 21219803 001 (Auftragsnr, 3108649 A)

Kunde/Antragstelier .

ClienVApplicant SILIKAL GmbH, Ostring 23, 63533 Mainhausen

Produktnama und Artikelnr, MMA-Beschichtungssystem

Name of the product and material number Art.Nr.- ] -

Stallen- Jahr Untar-

8 Aktenzeichen beim DIBt zeichen LR DACh N bl (2 ZHlern) sachgebist
File number at DIBt =1 3 = /
4 42 156 605 122 10
Art der Priifung A s s s
g Type of tesling 28 ala -1-
Probarbereichnurg - = =
N I IR: Silikak® R53 [ Silikal® R63 / Silikak® R73-1
: Datum des Probensingangs bel der Priifstalie 25.03.2014
3 Date of receipt of the sample it
Lagerung der Probe bis zur Priifung Einlagerung in die direkt nach Prilfmt g

Slnrageoflhe semple unN 1estls_lg

2. Beschreibung des Bauprodukl:s - Description of the construction product E

« Textile Bodenbelige - Textile floor coverings

© Laminate und Paneele - Laminates and panels

g © Parkette und HolzfulRbdden - Parquet and wood floorings
" Elastische Bodenbeldge - Resilient floor coverings
- Beschichtungen - Coatings

© Korkbodenbeldge - Cork floor coverings

< Sportbodenbelage - Surfaces for sport areas

~ Oberflachenbeschichtungen - Surface coatings

g * Bodenbelagskleber - Adhesives for floor coverings
< Verlegeunterlagen - Underlayers

: ~ Sonstige Produkte - Other products

Bitte auswihlen!
5 Choose, please!

P T Herstellerangaben Priifstellenangaben H
B = S Manufacturer’s data Testing laboratory’s data
g Al Produkib - & it
General description of the pmduct reaktiven Methylmethacrylatharz ruakliven Methylmethacrylatharz
Art der Lieferung der Produkte (z.B. im Gebinde, Angabe der GebindegriBe -
oder als teilfertiger Priifkorper) :
Type of packaging (e.g. in container, size of the container or as partly prepared test el 182 carinde %
specimen?)
Beschreibung der Hnrll‘llung der Beschichtung nach H 1gaben und der Priifkérperh: llung im Labor
Description of the appli ding to the manufacturer's technical infe and of the preparation of the test speci 3
1) Grundierung SHikal® RS3 1) Grundisrung Silikal® RE3 2
Eeachichiungsa iy 2) Verlaufsbeschichtung SILIKAL® R63 2) Verlaufsbeschichtung SILIKAL® R63 3
Coating structure 3) Verslegelung SILIKAL® R T3-1 3) Veralegelung SILIKAL® R 731
Auftrag: {z.B. rakeln
Method of application (e.g. filling, spreading, ...) 13 e lierrols bl
p 1) 100 g + 1,5 % Hirter 1)100 g + 1,5 % Hiirter
& Mischungsverhiltnis aller Einzelkomponenten 2) Harz : Filllstoff : Pigmanl = 2) Harz : Fillstol : Pigment =
& Moxdure ratio of all individual components 33 (+ 1,6 % Hiirler) 1 65 : 2 33(+ 1,6 % Hiirter) : 65: 2
: 3) 100 g + 1,5 % Hirter 3100 g + 1,5°% Hirter
N i fur Jedo Beschi (gim?) 13400 gim® 1) 400 g/m*
2) 5,1 kghm? 2) 6,1 kgim?
i Applied quamly as wetwelgm for each coahng Tayer {g/m?) 3} 400 gim; J,M:,,:
H Sonatige Komponenten (Farbflocken, Kupfarlitzen, ...) i -
8 Other components (coloured flake mixture, copper strand, ...)
Ti it den Besct 1-2) 45 min 12) 45 min
Drying times between each applied coaling layer 231k 2N 1h
Lagerung des Priifkérpers wihrend der Trocknungsphase
: Storage of the test specimen during the drying time In Himstislenemt asor
: Oberfliich iegelung und Art der Versiegelung
: Surfaca sealing and fype of 1aatiod 3) Versiegelung SILIKAL® R 73-1 3) Verslogelung SILIKALE R 72-1
Gesamtdicke [mm]
: Total thickness [mm] cx A A
Angaben zur Applikation zus&tzlich unter 3.: Wer hat die - ein Prii nach Verar ieitung oder ein Vertreter des 3
5 Herstellers unter Aufsicht der Priifstelle? In der Priifstelle odar im erk des Herstellers atc.
g Please add data of the application under point 3: Who applied the materials - a respresentative of the testing lab g insfructions or a
: repi ive of the mar under the supervision of the lesting laboratory? At the testing laboratory or the manufac.turer’s fac1ory, etc.
N
waeitere Angaben .
Additional information =l it
........................................................................................... i eyt s ST AR Y
3. Bemerkungen (z.B. Produktbesonderheiten, Abweichungen von “Grundsitzen zur gesundheitl]chen Bewartung von Bauprodukien in
Innenraumen” etc.) (neue Zeile mit [ALT] + [RETURN]) 2
Comments (e.g. particularities on the product, variation of the "Principles for health assessment of construction products used in interiors" elc.) (new Fi

fine with [ALT] + [RETURN])

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem beigefligten Prilfbericht 3108649 A.

3108640 A.xls 20.07.2014 Seite 1



test parameter

Produktname - Name of the product rx:;ﬂflsfhichtungssystem

Datum der Priifkorperherstellung

Date of the manufacture of the test specimen 25.03.2014
Herstellung des Priifkorpers durch . P
Preparation of the test specimen by Hr. Segfried Hari, Silikal
verwendete Hilfsmaterialien

used auxiliary materials

Malerrolle

e ) Datum Uhrzeit
Priifung - Testing date time

Beginn der Vorkonditionierung

Start of preconditioning tox 22.03.2014 14:30
Einbringen der Probe in die Priiffkammer und Beginn der Priifung

Placing of the test specimen into the test chamber and start of testing to 25.03.2014 3o
erste Probenahme

i ek tag 31.03.2014 10:40
zweite Probenahme

second sampling t7a -l- -1-
dritte Probenahme
third sampling
Priifkorperanordnung in der Priifkammer flach auf
Arrangement of the test specimen in the test chamber Priiffkammerboden
Anwendung der Abbruchkriterien 3d/7d -

Use of the break-off criteria

tasq 25.4.2014 11:20

Priifkammer - Test chamber

:\*A;st}g::l:g:’?yzzro?:maeg::‘;;mber sl
Nt o et chamber ———
ot b
i:::h; ?I:: t?s?g.:ecimen (m oe
Cosntn ) e
E:ng;zlprme:;tﬂi::?;emﬂdurchﬂussrate q [mh] 1,25
Libr el =
:;:a?htrlevﬁu :;f:yffuchte [%] 50,0

Beriicksichtigungsgrenzen - Limits of consideration Ci [ugim?]

Substanzen mit NIK-Wert 5
Substances with LCI value

L3
alle anderen Substanzen®) 5 *) mit Ausnahme aller cancerogenen Substanzen,
all o!he_r substances hier gilt Nachweisgrenze
LCl list 2012 with exception of all carcinogenic substances,

AgBB scheme 2012 detection limit applies here

Anmerkungen zur Priifung (neue Zeile mit [ALT] + [RETURN])
Comments on testing (new line with [ALT] + [RETURN])

3108649 A.xls 29.07.2014 Seite 1



SX'Y 6%9801L€ #1102 2062 pg Jaye spunodwoo

L 02l Gl'tz 6 L P OOM0LT | 0L0SL T _ME%_B@%
b [ zes | . SZ'L b L P OOMm o0ZZz | o000 ‘ p cww_mwo_wm
L 8L 1000 00} 052 z ol B Q0A B9y zleell . . aomaa_ g a
L 9L0L 9200 08¢ 05z oL [ 1 B O0A SZOv LLi€0L - | 1ejlioey _um_cumum
L[ 22 [100°0 | 0og} szl . b, B Q0A SS9ty | 9BLtEL ] 7 y m;x_o_ : N
0 , . MINeuwyo  gg'9 g L 2 Q0A 6L0v . 64898 lejfuoeyiow :Faom\ﬂnpz-m
L GL0L 8100 0Ll 08z Z b B Q0A 9sle  EEelwh n e mmaumm-c
L Zokz 0000 0009 05z z b & OOA BL6C | S8IHZL ] mmom?o-
b L0L L0000 008¥ sl'e € L & OOA 26l | v98€CL 4_ 1) _cw m_cw
L &L 0000 002z sz'L L b 8 OOA .69 esesoL _ e mc_:MXm
L 80L 00 0oLz 05'2€ZL 986 b B DOA 102 972908 - | | 2 w mncrm W
L 18 €000 0009 |sgve |11 Ll B  OOA 8L | ¢€68. | uolRMIAuy _>£m_
MEZTN _ 0S'2z ez b 9 OOAA 829l  9BIlbL v HSERENE]
Z 5100 _ ;eGouepse o5z 0z 0 L B D0A e6vL  TEyl V _owcmm
1162000 0SZ sl'e € L e DOA VL2l L6149 a.nesbiss3
g ssep .S}Nsal a)a|ap/ia)ua,, uolng 8y} eIA Ajuo paiajua aq o} ejeq Se0UB)SqNS pejps)eq
gossey =¢ uabeujuie ajjaqe | asaip ul ,usayossojuagqabula assiuqabiassayy, uoyng uap Jagn inu uajeq uszuejsgng auspuniab
Z ssep = ==1o0 =
zeossepi=z|§ & w s mV @ W
| ssepo _W W 212 w o2
Lessepi =1 |13 S EEY B!
= o ox Q =h
S| i~ s |2N |3 g
Hdnd=P|'g Szlsao|2a
jusjeainba auan|o} los 5 W % m JUBLIWON - \ - ....Z.t(
b = “ON-
ucw_,._w__\,ﬁom_wﬁn__w_w § @« m. [wu] 1y [oN-SVD Jejuswiwioy  lweysAssBunyyolyosag-yIAlN
yaljuyezuelsqns = q =
oyloads-soueisqns
yosiizadszuelsqns = e
220 - 910 = DOAS 18guinu [197 ouyn/04e0]
A0=90.= JOA leues IMIN O/MINg oueo] lUzw/Br]f [wy/6r] )
82> =J0AA N LonEoSSElD M3 9 sAep ¢ 1ae uoissiwg
IN P . neoiy .
pusba Bunupionz usbe] ¢ yoeu usuoIssiwg
apuaba _ ] _




SIX'V 6%9801€ ¥1L0C L0'62 pge 18)e spunoduloo
L 0z-L AT b . P OOM 0LT 0°L0GL | pAyepleleay
b | zzd | sZ9 S L P DOMA 0Z¢ . 0°00-05 ] pAyaplewIO
L 8L ¥00'0 0oL §2'9 g ol e O0A ¥8'9F | E-leZl) . [eueoaq
L 910l 5000 08t 052 z b ® O0A G2'9%  Z-LL€0L | lejloefxeylAyiz-z
b 2L 2000 00€} 7R € ol e O0A so'ty | 96L¥el - _ |[BUBUON
L 80l 8800 0oLz 00'0cC ¥8I l e Q0A 1102 9-z9-08 | 1ejfioeypwiAyia iy
L 18 1000 0009 §2'9 S 1k B O0OA 6LLL  €€6:8.L B | uoiay|AuiewiAyig
Lozol o§L 9 b 9 DJOAA8Z9L  98LI¥l } ) . Jejeoe|fylg
L 16 200'0 0segl Gl'e £ } e O0A_¥.'2L L-61-¥9 aunesBiss3
¢ ssep .SHNSal a)ajap/iajus,, uoyNq auyj eiA Ajuo paisjus aq o3 eje(q saoue)sqns pejsleq
gasse =¢ uabesjuia ajjage | asalp ul ,usydsgjjuagabule assiuqabiassap, uojng uap Jaqn Jnu uajeq uazuelsgng suspunjeb
Z Ssepo = o
zossepi=z |9 gz |ee|ag
| ssejp = nU1..... 3 m. DUu & W..
bessepi= || aS3|l=z=|52=2
T s S co|i8|ss
HdNa=p |9 SE|go|¥®
el [ 5|7 ¢ 28 JuBLIWOD - [ - ANMY
1useAinbejonio) = o 8 a [uw] 1y | 'oN-SYD JEJUBLIWOY] W ol
83|-8ouelsqns = 3 21Yydsag-vIAN
yoljuyezueIsqns = q =5
aljioads-asuelsqns
yosyizadszuesqns = e
220 - 910 = D0AS Jaquinu [197 ouy107/ 0169
910-90= 00| | \eueg [MIN"o/MINyoued] [[Uw/Br]| [cw/Bri]
93> = J0M\ | | | sAep gz Jaye uoissiwg
.................. -| |INPH| H uoneayisse|) H3S D 5
puaba| Bunupionz uabe| 8¢ yoeu usuoissiwz
apuaban . o .




SIX'¥ 6¥980L€

¥10ZL0°62

uonen|eAs

gaby

EEE abe 21 82

?%E mmm L

Hla|qe(leae elep ON - uspueyioA uajeq auiey

L _

(shep) abe] ¢

ggby

T m_ P — — m—— _ auou ~SpAUBPIEWI0]
c s n e \ ! amn.o v , cW/BW 0900 5 Lo0'0 el I pAysplew.Io [H]
Alenuew anjea sa)ug = Alenuew anfea sa)ug Aifenuew enfeA Jojug __:m._merwm mem:_@ S5
juagabura —> juagabura — jusgabuia e jusjeamnbelonjo] sie o]
Jlenuew pap J1anuew a4 j1anuew papm (%5 -99) J0A
(°0>) 20/
2w/Bui L00'0S  000°0 su/Bbu Lo0'0s 0000 |0 cu/buw p00'0s || 2000 | wbwio'os 000 |2 w__mmo._mocmo w (31
whbwi'os  0'0 wBwso'os  00°0 0 uwbwso'os  10°0 o g S
| euey MNoooAz @
N sos 0 000'0 sos S0 vty 66v°0 {exsiuo WY ol
yBu L'os 00 UBWG00s 000 0 wBUENDS 000 i 0 (®o-%2)ooAs2 @
cwbwo'ts  Z'0 wbwgos 00 0 whwe'os | 0L cWw/bw o) 5 I 0Z0l (29-29) 50AL| v
cwyBw cwyBw Bl cwi/Bw cwyBw cwy6r
sjuswalnbaz BlI3)|43 Ho-yealg synsas eBJID Jo-yEdIq sjuawalnbay synsas
uabuniapiojuy usLBLINYINIGY assjuqabig uapaIyINIqay usBuniapiojuy assiuqebig € 80 2L0Z Wvav

HAWD $3oNPoId YO PuejUIBYY ANL

S})INS81 8YJ JO MBIA [BlBUBD
yoljqiaqnsiugebiz

I0}E10QE| bUNSe |
jnjisuinid

0L/CZL-G09'9S L L-2¥ I

1g1Q wiaq uayolazuapy

= [ = ANHY

wajysAssbuniyaiyosag-yinn

Bunuyolazaquaqoid

191d jo Jeqwinu 3|14

EESENECENEN]




uawyoads 3s9) ay) jo ojoyd



PIEPUEIS JBUIS)UI :JISZSUONUSISY UIW §'Gh B0 18q [eublg

09

00°0F

cm..:m

00D
i 4

oo'ok <—aui]

Qooooal

000000t

0ooooot

ooogooi

000000¢

0ooooo:

Qoooao.

Qo0000¢

000000¢

L0+3L

L0+31}

L0+38}

L0+3g}

L0+8¥)

£0+35°}

£0+39 |

£0+841

L0+28'L

20+36'L

L0+3¢

10+8L°C

L R L L I L L L L L R I L L B B B B R R A N R SR N R AR s nan

L0+92T
2auepuNngy

sfep ¢ 19)ye weibojewolys



PJEPUE)S JBUIB)U| :)I9ZSUOIUBISY UIW G Gy "B 18q [eubig

109

cﬂcw oﬁoe

<—eul]

= <4%;; —

sfep gz Jaye weibojewoiy)

)

LU LN LY LU LN NI LU NI AR  HLAR EL FL LA NI L 5 LU L L e L L 0

goooee

00000%

000008

ooooose

000000

000002

0o000¥

000008

000008

000000

0ooooE

00000+

000008

000008

000000

000002

00000+

000009

aauepung




